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CHAUFFAGE

CLIMATISATION

PLOMBERIE-SANITAIRE
FROID COMMERCIAL''

CCAG/CCTG/CCTP

ANNEXE PRESTATION

PRESTATIONS DE FOURNITURES ET DE SERVICES RELATIVES

A L’EXPLOITATION

''CONTRAT DE MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS DE

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

GENERALITE
PRESTATIONS

Le présent document a pour but essentiel de décrire et de définir les opérations souhaitées par l'Hôpital. Il ne dégage en rien, la 

L'entrepreneur devra avoir les qualifications professionnelles se rapportant aux installations et prestations ci-dessous décrites.

DIVERS

Tenue des livrets de chaufferie + +

Tenue du registre des interventions de maintenance préventive +

Tenue des schémas de principe des installations dans les sous-stations +

Tenue d'un registre des interventions curatives et des doléances +

Tenue d'un registre de doléances +

Dans le cadre de la maintenance, il sera prévu la mise à disposition de personnel nécessaire aux opérations +

Présence sur site les jours ouvrés (fourniture d'un bip hôpital) 7 h/19 h +

Délai d'intervention : immédiat +

Astreinte 24 h/24 h 7 j/7 délai d'intervention : 2 heures sur simple appel +

Application des texte en vigueurs +

Tous dépannages compris + fournitures comprise < à 200 €uros H.T.

Assistance aux société prestataire (curage canalisation, vidange bac de rétention, etc. …) +

Contrôles réglementaires imposés par les Administrations + +

Prendre toutes les mesures conservatoires afin d'assurer la continuité de service suite à tous dérangements sur les installations, +

Contrôle particulaire après chaque intervention pour les secteurs ''ZAC'' +

Présence lors des prélèvements d'échantillon ordonnées par la DASS ou le CLIN + 3 fois par an avec 40 prélèvements

Tenue des feuillets hebdomadaires +

Relevé des compteurs (calorie, eau, électrique, heure, etc...) +

Relevé des DJU +

Intervention et opération d'équilibrage sur les réseaux aéraulique et hydraulique +

L'entreprise devra procéder à tous les essais réglementaires donnant la pleine garantie d'un bon fonctionnement de l'installation, tant + +

Audit permanent concernant la mise en application des textes en vigueurs à venir + +

Application des textes en vigueurs et principalement la circulaire DGS n° 97/311 +

En cas de fuite et pour toutes réparations graves, une organisation est nécessaire avec la cadre du service pour pouvoir intervenir dans la +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

GENERATEURS - BRULEURS

GENERATEURS

Vérification et réglage pour un fonctionnement optimum +

Contrôle des automatismes + +

Vérification des températures de départ (loi) +

Mise en adéquation des recommandations des constructeurs + +

Contrôle et vérification de l'ensemble des instruments de mesure, de sécurité, etc... + +

Chasses périodiques + +

Opérations conservatoires de mise à l'arrêt + +

Contrôle et vérification (récupérateur, condenseur, etc...) + +

Nettoyage des matériels (jaquettes, cheminée, etc...) +

Vérification et contrôle de la dépression ( foyer, buse, etc...) + + +

BRULEURS

Vérification et réglage pour un fonctionnement optimum +

Contrôle des automatismes + +

Contrôle de combustion + +

Réglage de combustion +

Mise en adéquation des recommandations du constructeur + +

Nettoyage complet (turbines, accroche-flammes, etc...) + +

Remplacement ( électrodes, filtres, gicleurs ) +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

FUMISTERIE

Vérification et réglage pour un fonctionnement optimum +

Ramonage (carneaux de fumées, cheminées, condenseur, etc...) + +

Ramonage des générateurs (mécanique, chimique) + +

Contrôle d'étanchéité +

Contrôle des fixations et haubanage + +

Vérification et contrôle de la dépression ( foyer, buse, etc...) + + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

CUVES A FUEL

Contrôle et vérification des organes de sécurité (fuite alarme, etc...) + +

Vérification du niveau de la double enveloppe + +

Complément du niveau de la double enveloppe +

Vérification des jauges et étalonnage +

Nettoyage des crépines +

Vérification des prises de terre + +

Nettoyage des cuves + + hors contrat

Vérification et contrôle des vannes police + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

GROUPE DE PREPARATION FUEL

Contrôle de fonctionnement +

Vérification et réglage des organes de régulations + +

Détection et réparations des fuites fuel +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

DISTRIBUTION GAZ

Vérification et contrôle de la distribution (pression, débit, etc...) + +

Détection et réparation des fuites + +

Contrôle électrovanne gaz (batterie, test microcoupure alimentation électrique) + + + compris remplacement batterie

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

LOCAUX  - EXPANSION

MAINTIENT DE PRESSION

Vérification du bon fonctionnement +

Contrôle des automatismes + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Vérification et contrôle de fonctionnement des soupapes + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

VASES D'EXPANSION

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Vérification de la membrane +

Vérification de la pression et ajustement +

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des canalisations d'évacuation ( algues, dépôts, etc...) +

Désinfection des canalisation (eau de javel) + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - HUMIDIFICATEUR

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR ZAC

Nettoyage et désinfection des CTA et CE (Zone atmosphère contrôlée et locaux spécifiques) + + Interventions de nuit impérative comprenant bâchage, mesure 

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Nettoyage des filtres (reprise bloc) +

Remplacement des filtres + +

Contrôle particulaire après toute intervention + +

Vérification électrique des moteurs, batteries, etc... (isolement, intensité, resserrage  des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Graissage des parties mécaniques (serrure, charnières, etc...) +

Vérification de la transmission (alignement, tension, remplacement, etc...) +

Mesure et vérification de l'encrassement des batteries (mesure D P) +

Mesure et vérification du D T (air eau) +

Réglage des volets d'air et graissage (selon utilisation) + +

Nettoyage et "peignage" des batteries +

Lavage des batteries +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + + Et traçabilité GTC

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

Nettoyage et désinfection des CTA et CE + + Interventions de nuit impérative comprenant bâchage, mesure 

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Nettoyage des filtres +

Remplacement des filtres + Fournitures hors contrat

Vérification électrique des moteurs, batteries, etc... (isolement, intensité, resserrage

 des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Graissage des parties mécaniques (serrure, charnières, etc...) +

Vérification de la transmission (alignement, tension, remplacement, etc...) +

Mesure et vérification de l'encrassement des batteries (mesure D P) +

Mesure et vérification du D T (air eau) +

Réglage des volets d'air et graissage (selon utilisation) + +

Nettoyage et "peignage" des batteries +

Lavage des batteries +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

HUMIDIFICATEURS

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Vérification électrique des résistances, bonbonnes, etc... (isolement, intensité,

 resserrage des bornes, etc...) + +

Graissage des parties mécaniques (serrure, charnières, etc...)

Contrôle de l'entartrage +

Remplacement (bonbonne, sac, etc...) +

Détartrage +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des canalisations d'évacuation ( algues, dépôts, etc...) +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

TERMINAUX

CASSETTE - SPILOTAIR

Nettoyage et désinfection (locaux spécifiques) + + Maintenance en fonction de l'activité du service avec application 

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Nettoyage des filtres + +

Remplacement des filtres + Fournitures hors contrat

 Vérification électrique des moteurs, batteries, etc... (isolement, intensité, resserrage des bornes, etc...) + +

Contrôle des contacts de feuillure + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Mesure et vérification de l'encrassement des batteries (mesure D P) +

Mesure et vérification du D T (air eau) +

Réglage des volets d'air et graissage (selon utilisation) + +

Nettoyage et "peignage" des batteries +

Lavage des batteries +

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des canalisations d'évacuation ( algues, dépôts, etc...) +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

VENTILATION MECANIQUE

TOURELLES D'EXTRACTION

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage  des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Mesure et vérification des débits d'air +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

CAISSONS D'EXTRACTION

Vérification du bon fonctionnement +

Nettoyage intérieur extérieur +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage  des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Mesure et vérification des débits d'air +

Vérification de la transmission (alignement, tension, remplacement, etc...) +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

TOURELLES, CAISSONS DE DESEMFUMAGE

Vérification du bon fonctionnement + Intervention ponctuelle à la demande du PC sécurité sur les 

Nettoyage intérieur extérieur +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage  des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Mesure et vérification des débits d'air +

Vérification de la transmission (alignement, tension, remplacement, etc...) +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

CENTRALE D'EAU GLACEE

Vérification du bon fonctionnement + +

Nettoyage intérieur extérieur et graissage des parties mécaniques +

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des  protections, repérage des bornes, etc...) + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air, eau) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérification du débit (air, eau) + +

Mesure et vérifications du débit de l'évaporateur +

Vérification de l'entartrage du condenseur +

Mesure et vérifications du D T de l'évaporateur +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité (pressostat, etc...) + +

Vérification de la charge frigorifique et complément + +

Contrôle de l'acidité de l'huile + +

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Etablissement du cycle sur diagramme de MOLLIER (par compresseur) +

Réglage vanne pressostatique (mesure D T, débit) +

Calcul du rendement production/consommation (C.O.P.) +

Vérification et contrôle des élément déshydrateur + +

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

Vérification réglementaire d'étancheité des circuits et prise en compte des modifications des normes + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

ROBINETTERIES - CANALISATIONS - POMPES

ROBINETTERIES

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) + +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture +

Contrôle d'étanchéité +

Retouche peinture +

Vérification et contrôle des presses étoupes de V 3 V (resserrage, remplacement) + + +

Vérification et contrôle des disconnecteurs + +

CANALISATIONS

Vérification des supports, raccords, joints, etc... +

Reprise des peintures sur les point de rouille +

Vérification ou reprise de l'étiquetage des canalisation

Purges hebdomadaires des réseaux de distribution dans les services de soins momentanément inoccupés +

Réfection des calorifuges +

Nettoyage des revêtement de calorifuge +

Equilibrage des débits sur canalisations chauffage, eau glacée, bouclage ECS +

Opérations de vidange et de remplissage des installations, de surveillance et de purge, sur intervention d'un tiers +

Fuite sur canalisation nettoyage des locaux inondés à l'aide d'aspirateur à eau et serpillière +

MANCHON DILATATION

Vérification des supports, raccords, joints, etc... +

Contrôle de l'état + + +

POMPES

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

FILTRES

Resserrage des joints et remplacement + +

Nettoyage (tamis, élément, etc...) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

CIRCUIT - TRAITEMENT - COMPTAGE

CIRCUITS 

Analyses d'eau + +

Mesure de la protection antigel + +

Appoint en produits de traitement + +

Contrôle et vérification des purges + +

Chasses périodiques + +

Vérification des niveaux d'eau, et pression +

ADOUCISSEUR

Vérification du bon fonctionnement + +

Analyse d'eau et réglage + +

Remplissage bac à sel + Fournitures non comprise dans le P2

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

POMPE DOSEUSE

Vérification du bon fonctionnement + +

Analyse d'eau et réglage + +

Appoint en produit pour traitement + +

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

COMPTEUR A CALORIE

Vérification et contrôle de fonctionnement +

Vérification des mesures enregistrées + +

Vérification du compteur par organisme agréé +

Relevé des compteurs + Relevé hebdomadaire avec interprétation des données

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

FILTRATION

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Remplacement des éléments de filtration + Fournitures non comprise dans le P2

Resserrage des joints et remplacement +

FILTRES A BARREAU MAGNETIQUES POTS DE DECANTATION

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Remplacer périodiquement selon la notice d’instruction du constructeur + + Fournitures non comprise dans le P2

Resserrage des joints et remplacement +

ARMOIRE ELECTRIQUE - REGULATION

ARMOIRES ELECTRIQUES

Dépoussiérage des appareillages ( contacteurs, relais, régulateurs, etc...) +

Nettoyage des entrefers +

Resserrage des connexions + +

Vérification et contrôle du calibrage des protections (fusibles, disjoncteur, etc...) + +

Vérification et remplacement des voyants +

Vérification des isolements + +

Vérification des terre + +

Nettoyage des armoires électriques (int./ext.) +

Mise à jour des schémas électriques, de l'étiquetage +

Remise à l'heure des horloges +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

REGULATION

Ajustement et réglage des courbes +

Ajustement et contrôle des ralentis +

Contrôle et vérification des presses étoupes de vanne 3 voies (resserrage, remplacement) + + +

Réglage des fins de course +

Resserrage des borniers +

Mise à jour des schémas électriques et des programmes + +

Vérification des sondes (températures, fumées, qualité d'air, etc...) + +

Vérification du "dégommage pompe" +

Contrôle et vérification des piles, accus, etc... + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

 CHLORATION DES RESEAUX

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin



CCTP Chauff/Clim/Plomb/Sanit
HÔPITAL SAINT JOSEPH

Page 15 /36

NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

POMPE DOSEUSE

Vérification du bon fonctionnement et nettoyage + +

Analyse d'eau et réglage +

Assistance à la société prestataire du matériel + +

Appoint en produit pour traitement

Contrôle de la sonde d'analyse en teneur de chlore +

Assurance de la traçabilité sur GTC +

Nettoyage du bac à réactif avec désinfection +

Nettoyage du point d'injection et reprise d'étanchéité + + +

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

 LOCAUX

LOCAUX TECHNIQUES

Nettoyage et lavage des sols +

Nettoyage des revêtements de calorifuge, des matériels, etc... +

Remise en peinture des points de rouille sur supports, tuyauteries, etc.... +

Contrôle et vérification des dispositifs de sécurité +

TERRASSES

Nettoyage des terrasses +

Nettoyage des revêtement de calorifuge, des matériels, etc... +

Remise en peinture des points de rouille sur supports, tuyauteries, CTA, CE. +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

POMPE PUISARD OU  RELEVAGE

Vérification et contrôle du bon fonctionnement + +

Nettoyage et entretien des canalisations d'évacuation ( algues, dépôts, etc...) +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC +

Nettoyage et entretien des puisards +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

NAISSANCES  PLUVIALES

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des grilles de filtration d'évacuation (dépôts, objets, etc...) +

Nettoyage et entretien des descentes d'eau pluviale (feuilles, dépôts, objets, etc...) +

BACS DE RETENTION

BAC A GRAISSE

Vérification et contrôle du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + +

Contrôle des résistances électriques + + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Entretien et vérification des bondes des sol en cuisine (Dispositif d'inviolabilité) +

Nettoyage et entretien des grilles de filtration d'évacuation (dépôts, objets, etc...) +

Evacuation des graisses +

Appoint en produit pour traitement

Assistance aux société prestataire (curage canalisation, vidange bac de rétention, etc. …) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

POMPES

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin



CCTP Chauff/Clim/Plomb/Sanit
HÔPITAL SAINT JOSEPH

Page 17 /36

NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

BAC HYDROCARBURE

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des grilles de filtration d'évacuation ( feuilles, dépôts, etc...) +

Assistance aux société prestataire (curage canalisation, vidange bac de rétention, etc. …) + +

BASSINS DE RECUPERATION  (arrosage)

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des grilles de filtration d'évacuation (dépôts, objets, etc...) +

Assistance aux sociétés prestataires (curage canalisation, vidange bac de rétention, etc. …) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

PRODUCTION ECS - ECHANGEUR DE CHALEUR

BALLONS ECS

Vérification du bon fonctionnement +

Contrôle des pressions et températures (D T et P) + +

Vérification et contrôle du dégazage automatique +

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement + +

Châsses périodiques des réservoirs + +

Contrôle de fonctionnement des soupapes +

Vérification de l'étanchéité entre le primaire et le secondaire + + +

Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité + + +

Vérification visuelle du ballon avec dépose du trou d'homme + + Intervention de nuit

Nettoyage, détartrage, désinfection + + + Maintenance en fonction de l'activité du service avec application 

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC +

ECHANGEURS

Vérification du bon fonctionnement +

Contrôle des pressions et températures (D T et P) + + Et traçabilité GTC

Vérification et contrôle du dégazage automatique +

Contrôle des joints (tampon de visite, épingle, etc...) et remplacement + +

Contrôle de fonctionnement des soupapes +

Vérification de l'étanchéité entre le primaire et le secondaire + +

Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité + + +

Nettoyage, détartrage, désinfection des plaques échangeurs + + + Intervention de nuit

FILTRATION

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Remplacement des éléments de filtration + Fournitures non comprise dans le P2

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Resserrage des joints et remplacement +

DESINFECTIONS

MOUSSEURS, FLEXIBLES ET DOUCHETTES

Démontage pour maintenance des matériels + Maintenance en fonction de l'activité du service avec application 

Désinfection dans solution selon les préconisation du Service d'Hygiène + +

Remontage avec remplacement des joints + + +

FONTAINE D'EAU REFRIGEREE

Vérification du bon fonctionnement + +

Contrôle des pressions et températures +

Vérification de l'étanchéité entre le primaire et le secondaire +

Nettoyage, détartrage, désinfection selon les préconisation du Service d'Hygiène + + +

SIPHON

Remplacement des siphons des appareils installés dans les réanimations +

STATION ZODIAC

POMPE A VIDE

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Contrôle niveau d'huile +

Vidange et remplacement huile +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse de la dépression pompe +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

BROYEUR

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin



CCTP Chauff/Clim/Plomb/Sanit
HÔPITAL SAINT JOSEPH

Page 20 /36

NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Vérification du bon fonctionnement

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + Et traçabilité GTC

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

CUVES

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Contrôle des pressions et niveaux + Et traçabilité GTC

Vérification et contrôle du dégazage automatique + Et traçabilité GTC

Nettoyage des sondes de niveau +

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement +

Contrôle de fonctionnement des soupapes +

Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité + Et traçabilité GTC

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC +

Vérification visuelle du ballon avec dépose du trou d'homme +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Nettoyage, désinfection + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

CUVETTE WC

Vérification du bon fonctionnement +

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement +

Contrôle de fonctionnement des clapets +

Débouchage +

STATION DE RELEVAGE EAU USEE

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement +

Contrôle de fonctionnement des clapets +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

DETARTRAGE

Détartrage des canalisations d'évacuation d'eau usées +

COMPRESSEUR D'AIR

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

Nettoyage intérieur extérieur et graissage des parties mécaniques +

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérification du débit (air, eau) + +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité + +

Niveau vidange huile + + +

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

DESHYDRATEUR D'AIR

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

Nettoyage intérieur extérieur et graissage des parties mécaniques +

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des  protections, repérage des bornes, etc...) + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérification du débit (air, eau) + +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité + +

Niveau vidange huile + + +

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

OSMOSEUR / EAU DEMINERALISEE

ADOUCISSEUR

Vérification du bon fonctionnement + +

Analyse d'eau et réglage + +

Remplissage bac à sel + Fournitures non comprise dans le P2

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

OSMOSEUR

Vérification et contrôle du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification du Testomat + Et traçabilité GTC

Assurance de la traçabilité sur GTC +

Analyse d'eau et réglage +

Vérification électrique, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

SURPRESSEUR

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC +

CUVE TAMPON ET RESEAUX

Vérification du bon fonctionnement +

Contrôle des niveaux d'eau +

Vérification et contrôle du dégazage automatique +

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement +

Châsses périodiques des réservoirs +

Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité +

Vérification visuelle du ballon avec dépose du trou d'homme +

Nettoyage, détartrage, désinfection + Maintenance en fonction de l'activité du service avec application 

VASES D'EXPANSION

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Vérification de la membrane +

Vérification de la pression et ajustement +

Contrôle de fonctionnement des soupapes +

FILTRATION

Vérification du bon fonctionnement +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Remplacement des éléments de filtration + Fournitures non comprise dans le P2

Resserrage des joints et remplacement +

EAU DEMINERALISEE

Vérification et contrôle du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Remplacement des résines +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification, contrôle et analyse du résistimètre +

Assurance de la traçabilité sur GTC +

EAU DEMINEE

Vérification et contrôle du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Remplacement des réactif +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification, contrôle et analyse du résistimètre +

Assurance de la traçabilité sur GTC +

ROBINETTERIES - CANALISATIONS - POMPES -COMPTAGE

ROBINETTERIES

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture +

Vérification et détartrage des mitigeurs thermostatiques et limiteur de sécurité +

Contrôle d'étanchéité +

Retouche peinture +

Vérification et contrôle des presses étoupes de V 3 V (resserrage, remplacement) +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

ROBINETTERIES A COMMANDE ELECTRIQUE

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification électrique, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) +

POMPES

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

DISCONNECTEURS

Contrôle d'étanchéité +

Contrôles réglementaires imposés par l'administration +

CANALISATIONS EV, ECS, EU, EP

Vérification des supports, raccords, joints, etc... +

Reprise des peintures sur les point de rouille +

Réfection des calorifuges +

Nettoyage des revêtement de calorifuge +

Toute intervention ou réparation sur canalisation (EV, EU, EP) excepté canalisation en fouille +

Toute intervention ou réparation sur canalisation (EF, ECS, arrosage, RIA) excepté canalisation encastrée +

Dépose de tous les bras mort pour mise en conformité concernant le risque ''légionellose'' +

Assistance à la société de curage +

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Vérification et contrôle du bon fonctionnement +

Nettoyage et entretien des canalisations d'évacuation ( algues, dépôts, etc...) +

Désinfection des canalisations (eau de javel) + +

ANTI-BELIER

Vérification du bon fonctionnement +

LAVE ŒIL ET DOUCHE DE DECONTAMINATION

Vérification du bon fonctionnement +

Chasse et nettoyage (tamis, élément, etc...) +

STATION DE NETTOYAGE ''DIVERSET''

Vérification du bon fonctionnement et nettoyage + +

Assistance à la société prestataire du matériel + +

Nettoyage du point d'injection et reprise d'étanchéité + + +

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

FILTRES

Vérification du bon fonctionnement +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Assistance à la société prestataire du matériel +

Remplacement des éléments de filtration + Fournitures non comprise dans le P2

Resserrage des joints et remplacement +

COMPTEURS EAU

Vérification et contrôle de fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification des mesures enregistrées +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Relevé des compteurs + Relevé hebdomadaire et interprétation des données

Vérification des remontées d'indexe sur GTC +

MAINTENANCE, ENTRETIEN, REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS DIVERS

Support de rideau de douche +

Barre de maintien +

Porte savon + Recharges non comprise dans le P2

Lunette de cuvette +

Miroir +

Patère +

Distributeur de savon + Recharges non comprise dans le P2

Essuies mains papier + Recharges non comprise dans le P2

Vidoir +

Urinoir +

Douche + +

Vasque, lavabo, lave mains + +

Auge chirurgien + +

Baignoire bébé + +

Intervention de débouchage (curage, tringlage, écouvillonnage, …) +

INSTALLATIONS GAZ

BEC BEZEN

Vérification des supports, raccords, joints, étanchéité, etc... + +

Vérification et remplacement des raccordements flexibles souples +

CANALISATIONS GAZ 

Vérification des supports, raccords, joints, etc... +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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Reprise des peintures sur les point de rouille +

Maintien de l'étiquetage réglementaire +

Assistance à l'organisme de contrôle périodique + +

DETENDEUR REGULATEUR

Vérification du bon fonctionnement + +

Contrôle d'étanchéité + +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

ROBINETTERIES

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) + +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture +

Contrôle d'étanchéité + +

Retouche peinture +

GAZ LIQUEFIE

Remplacement des bouteilles de gaz + Fournitures comprise dans le p2

RESEAU INCENDIE

RESEAUX INCENDIE

Contrôle d'étanchéité +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture +

Vérification, contrôle pression du réseau de distribution + Et traçabilité GTC

Remplacement des manomètres de contrôle +

Assurance de la traçabilité sur GTC de la pression du réseau +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

R.I.A.

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture Prestations réalisées par le Service Sécurité 

Contrôle d'étanchéité +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

BORNES INCENDIE

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture Prestations réalisées par le Service Sécurité 

Contrôle d'étanchéité +

COLONNES SECHES

Mise en eau des colonnes pour vérification +

Assistance à la société prestataire du matériel + +

Vérification et contrôle des presse-étoupe (resserrage, graissage, etc...) +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture + Prestations réalisées par le Service Sécurité 

Contrôle d'étanchéité +

ARROSAGE EXTERIEUR

BAC DE RETENSION

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Contrôle des niveaux d'eau + Et traçabilité GTC

Contrôle des joints (tampon de visite, etc...) et remplacement +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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* J H M S A SB

Châsses périodiques des réservoirs +

Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité +

Nettoyage +

RESEAUX

Contrôle d'étanchéité +

Manœuvre des organes en ouverture / fermeture +

Vérification, contrôle pression du réseau de distribution +

Remplacement des manomètres de contrôle +

POMPES

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des   bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage et vérification de la transmission (alignement, accouplement, graissage etc...) +

Resserrage ou réfection des presse-étoupe et dégommage +

Vérification, contrôle et analyse du D P +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

CIRCUIT PROCES - TRAITEMENT

CIRCUITS 

Analyses d'eau +

Vérification des manchettes témoins +

Equilibrage des antennes de bouclage +

Assurance de la traçabilité sur GTC  des températures de retour de bouclage +

Appoint en produits de traitement +

Contrôle et vérification des purges + +

Chasses périodiques + +

ADOUCISSEUR

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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NATURE DES OPERATIONS PERIODICITE OBSERVATIONS
* J H M S A SB

Analyse d'eau et réglage +

Remplissage bac à sel + Fournitures non comprise dans le P2

Réception des livraisons de sel, des réactifs, …. +

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Nettoyage du bac à réactif avec désinfection +

Contrôle du Testomat + + Et traçabilité GTC

Assurance de la traçabilité sur GTC +

POMPE DOSEUSE

Vérification du bon fonctionnement et nettoyage + + Et traçabilité GTC

Analyse d'eau et réglage +

Assistance à la société prestataire du matériel + +

Appoint en produit pour traitement +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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Contrôle de la sonde d'analyse en teneur de chlore +

Assurance de la traçabilité sur GTC +

Nettoyage du bac à réactif avec désinfection +

Nettoyage du point d'injection et reprise d'étanchéité + + +

Vérification des protections (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

ARMOIRE VENTILEE

Vérification du bon fonctionnement + Et traçabilité GTC

Nettoyage des filtres +

Remplacement des filtres + Fournitures hors contrat

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, resserrage des bornes, etc...) + +

Vérification des protections moteurs (fusibles, calibrage magnétothermique, etc...) + +

Graissage des parties mécaniques (serrure, charnières, etc...) +

Vérification de la transmission (alignement, tension, remplacement, etc...) +

Mesure et vérification des débits d'air extrait +

Resserrage des connexions + +

Vérification des terre + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

ARMOIRE ELECTRIQUE - REGULATION

ARMOIRES ELECTRIQUES

Dépoussiérage des appareillages ( contacteurs, relais, régulateurs, etc...) +

Nettoyage des entrefers +

Resserrage des connexions + +

Vérification et contrôle du calibrage des protections (fusibles, disjoncteur, etc...) + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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* J H M S A SB

Vérification et remplacement des voyants +

Vérification des isolements + +

Vérification des terre + +

Nettoyage des armoires électriques (int./ext.) +

Mise à jour des schémas électriques, de l'étiquetage +

Remise à l'heure des horloges +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC +

REGULATION

Ajustement et réglage des points de consigne + Et traçabilité GTC

Ajustement et contrôle des ralentis + Et traçabilité GTC

Contrôle et vérification des moteurs de vanne 3 voies, + + +

Réglage des fins de course +

Resserrage des borniers +

Mise à jour des schémas électriques et des programmes + +

Vérification des sondes (températures, chlorique, O², etc...) + + Et traçabilité GTC

Vérification du "dégommage pompe" + Et traçabilité GTC

Contrôle et vérification des piles, accus, etc... + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEME

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

Nettoyage et désinfection des climatiseurs (locaux spécifiques) + +

Nettoyage intérieur extérieur et graissage des parties mécaniques +

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des  protections, repérage des bornes, etc...) + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air, eau) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérifications du D T de l'évaporateur +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité (pressostat, etc...) + +

Vérification de la charge frigorifique et complément + + Fournitures comprises dans P2 < à 5 Kg

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Vérification et contrôle des élément déshydrateur + +

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

Vérification réglementaire d'étancheité des circuits et prise en compte des modifications des normes + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

FROID INDUSTRIEL

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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Nettoyage intérieur extérieur et graissage des parties mécaniques +

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des  protections, repérage des bornes, etc...) + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air, eau) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérification du débit (air, eau) + +

Mesure et vérifications du débit de l'évaporateur +  

Mesure et vérifications du D T de l'évaporateur +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité (pressostat, etc...) + +

Vérification de la charge frigorifique et complément + +

Recherche de fuite fluide frigorigène + + +

Contrôle de l'acidité de l'huile + +

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Etablissement du cycle sur diagramme de MOLLIER (par compresseur) +

Réglage vanne pressostatique (mesure D T, débit) +

Vérification et contrôle des élément déshydrateur + + Fournitures et M.O. compris dans P2

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

Vérification réglementaire d'étancheité des circuits et prise en compte des modifications des normes + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

VITRINE REFRIGEREE

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

Nettoyage des filtres (eau, air) + +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des  protections, repérage des bornes, etc...) + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation + +

Mesure et vérifications du D T  condenseur (air, eau) +

Vérification de l'encrassement des condenseurs (nettoyage et "peignage" des batteries) +

Mesure et vérification du débit (air, eau) + +

Mesure et vérifications du D T de l'évaporateur +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité (pressostat, etc...) + +

Vérification de la charge frigorifique et complément + +

Recherche de fuite fluide frigorigène + + +

Contrôle de l'acidité de l'huile + +

Contrôle et vérification des résistances de carter (isolement, intensité, etc...) +

Vérification et contrôle des élément déshydrateur + +

Mesure et vérification des pression de service (H.P., B.P., Huile, etc...) + +

Vérification réglementaire d'étancheité des circuits et prise en compte des modifications des normes + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

CHAMBRE FROIDE

Vérification du bon fonctionnement + + Et traçabilité GTC

Contrôle et vérification des joints de porte et résistance + +

Réglage des paumelles de porte +

Vérification électrique des moteurs, etc... (isolement, intensité, fusible, calibrage des + +

  protections, repérage des bornes, etc...) + + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin
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Recherche de fuite fluide frigorigène + +

Vérifications et contrôle des dispositifs de régulation +

Mesure et vérifications du D T de l'évaporateur + +

Vérification des organes de contrôle, de régulation, et de sécurité (pressostat, etc...) + +

Mesure et vérification des pression de service (B.P, etc...) + +

Mise en adéquation des prescriptions du constructeur + +

Nettoyage, désinfection des bacs condensat +

Vérification des remontées d'alarmes sur GTC + +

* = selon réglementation en vigueur, recommandations constructeur, organisme de contrôle J = journalière, H = hebdomadaire,

 M = mensuelle, S = semestrielle, A = annuelle, SB = selon besoin


